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| A mennyezetfiités/hiités csovezésével a fodémre szerelt lampak és anemosztatok
i rogzitési és csatlakozdsi pontjai a sziikséges részen kikeriilendok!

. A mennyezet fUtési—hGUtési mezok csdvezése, csak

| az elektromos csovezés elhelyezését kovetden torténhet!

i Otkozés esetén helyszini tervezdi miivezetés sziikséges!

| A mennyezetre és falra tekert vezeték anyaga Uponor PE—Xa ¢9,9x1,1

| Az oszt6tdl induld elosztovezetékek anyaga Uponor PE—Xa 920x2,0.

i Az elgazdsok 20/9,9/20—as T idomokkal torténnek,

- Az egyes korok utolsd regiszterei 20/9.9—es sziikitdkkel keriilnek bekdtésre.
! A regiszterek Tichelmann elv szerint keriilnek bekdtésre.

| A hocseréldk, illetve azok primer oldali csdvezetékei és szerelvényei

i héellgtas tervek szerint!

|

|

|

|

Jelmagyardzat:

FUtés eloremend vezeték
FUtés visszatérd vezeték
Hités eldremend vezeték

HOtés visszatérd vezeték

|HO HOomérséklet—érzékeld

;P Harmatpont—érzékeld

| Beavatkozd elem (“termosztét”)

757 Torolkozoszaritd radiator (belséépitészet szerint!)
Sapho Dorlion 1130-11; 500x1200mm, krém
TWIN COMBI csavarzat (CP461) termofej nélkiil
One—D—-C-200 elektromos fltopatron; P=200W; 1x230V

Hoszigetelés:

A fitd/hitd mezdk kivételével a teljes csdhdlézatot,
z@rtcellds parazdrdé hoszigeteléssel kell ellgtni,
az aldbbiak szerint:

Csovezeték Hoszigetelés Hoszigetelés

kiilso Gtméro tipusa vostagsdga
$16 Armacell Armaflex AF—=3-018 14,0 mm
920 Armacell Armaflex AF—3-022 14,5 mm
925 Armacell Armaflex AF—3-028 15,5 mm
832 Armacell Armaflex AF—=3-035 16,0 mm
840 Armacell Armaflex AF—4-042 20,5 mm
$50 Armacell Armaflex AF—-4-054 21,0 mm
63 Armacell Armaflex AF—4-064 21,5 mm
875 Armacell Armaflex AF—4—-076 22,0 mm
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